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Uwaga !
SCHEMATY ROZPATRYWAĆ
 ŁĄCZNIE Z  PROJEKTEM ARCHITEKTURY.
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35x35cm

P. B.4.3. 
25x27cm
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UWAGA:
1. Rozmieszczenie oraz wymiary otworów 
    wg projektu architektury.
2. Strop żelbetowy typu FILIGRAN gr. 22cm
    z betonu B30 zbrojony stalą B500SP.
3. Zbrojenie na przebicie trzpieniami HALFEN
    typu HDB.
4. Zbrojenie wieńców, nadproży i podciągów  
    połączyć ze sobą w sposób zapewniający 
    ciągłość połączenia w każdym punkcie, 
    zachowując niezbędne wymagania normowe.
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POZ. B.7.3.1. Ściany wewnętrzne  
żelbetowe 25cm beton B30.
POZ. B.7.3.2. Ściany zewnętrzne  
żelbetowe 25cm beton B30
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Schemat konstrukcji stropu 
nad piwnicą
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Rzut piwnicy
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mgr inż. Jan Mądry
nr upr. NB-W-7210/129/78

CZŁONEK K-PO  IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01

Schemat rozmieszczenia 
pozycji konstrukcyjnych

nad piwnicą
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PROJEKTANT:

INWESTOR:

SKALA

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o.  ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ 

USŁUGOWO-HANDLOWĄ 
NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 

49, 50, 51 OBR. 113

     mgr inż. Zbigniew Mądry

upr. nr WKP/0023/POOK/03

CZŁONEK W.O.  IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04

2/k/117Bydgoszcz ul. Rycerska 11-13 
budynek BC 
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