Dotyczy postepowania na Dostawa i montaz wodomierzy zimnej
i cieptej wody i cieplomierzy oraz biezace odczyty urzadzen
zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS - sprawa
Nr 02/2024

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajgcy przedstawia odpowiedzi na pytania Wykonawcéw oraz wprowadza dwie
zmiany do SWZ, zwigzane z zakresem realizacji Umowy.

l. Pytania wykonawcow :

Pytanie 1 - dot. Wymagane parametry techniczne wodomierzy. Whioskujemy
o doprecyzowanie, czy dostarczany wodomierz musi by¢ wykonany z mosigdzu z metalowg
obejma tgczaca korpus z liczydiem ?

Odpowiedz : Wymagamy wodomierza z mosigdzu, z metalowg obejma taczaca korpus
z liczydtem.

Pytanie 2 - dot. Wymagane parametry techniczne cieptomierzy. Czy dostarczony
cieptomierz musi by¢ ultradzwiekowy dla doktadniejszego pomiaru iloéci zuzytego ciepta?

Odpowiedz : tak, ultradzwiekowy.

Pytanie 3 — dot. Wymagane parametry techniczne wodomierzy i cieptomierzy. Czy
dostarczane naktadki radiowe oraz ciepfomierze z modutami radiowymi musza przesyta¢
dane w otwartym standardzie OMS umozliwiajgcym odczyt wodomierzy i cieptomierzy
dowolnym urzgdzeniem odczytujgcym (glowica telemetryczna) lub koncentratorem
w dowolnym systemie telemetrycznym zgodnym z OMS?

Odpowiedz : tak

Pytanie 4 — dot. Wymagane parametry naktadki na wodomierz gtéwny. Zamawiajacy okreslit
wymagania dot. naktadek na wodomierz gtéwny, a w zestawieniu urzadzen pomiarowych
takie wodomierze nie zostaty okreslone (widniejg tylko wodomierze dot. mieszkan, lokali
ustugowych oraz pomieszczen gospodarczych). W zwigzku z powyzszym wnioskujemy
o doprecyzowanie, czy w ramach przedmiotowego zaméwienia Wykonawca ma réwniez
dostarczy¢ naktadki na wodomierze gitéwne? Jezeli tak prosimy o podanie liczby,
producentéw oraz modeli wodomierzy, do ktérych naktadki nalezy dostarczyé.

Odpowiedz : Zamowienie obejmuje takze naktadki na 8 wodomierzy gtéwnych. W
zatgczeniu zdjecia tych wodomierzy.

Pytanie 5 — dot. Opisu przedmiotu zaméwienia. W zwigzku z wchodzaca w zycie w 2024
roku dyrektywg NIS2, naktadajacg na jednostki konieczno$é wdrozenia i stosowania
rozwigzan informatycznych zapewniajgcych odpowiedni poziom ceberbezpieczenstwa, czy
Zamawiajacy wymaga aby odczyty byly pozyskiwane z licznikow poprzez system
stacjonarnego zdalnego odczytu, w ktorym za przestanie danych z odczytami odpowiadajg
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koncentratory zasilane staty Zrédtem =zasilania 230V, a dane o odczytach sg
przetrzymywane i udostepniane Zamawiajgcemu w systemie informatycznym zgodnym z
wymaganiami dyrektywy NIS2 ?

Odpowiedz : Uwzgledniajac status zamawiajgcego, lokalny charakter prowadzonej
dziatalnosci i kierujgc sie zakresem stosowania Dyrektywy, nie wymagamy wskazanych
w pytaniu dodatkowych rozwigzan.

. Wprowadza sie nastepujace dwie zmiany do SWZ, obie dotycza
zagospodarowania zdemontowanych urzadzen pomiarowych :

1) w czesci V SWZ stanowigcej o przedmiocie zamoéwienia, w ust.3 dodaje sie zdanie
drugie o tresci : ,W ramach umowy, do Wykonawcy nalezy takze zagospodarowanie
wszystkich zdemontowanych urzgdzen, a wartos¢ tych urzadzen i koszt
zagospodarowania powinny zosta¢ uwzgledniona w cenie ofertowe;j.”,

2) w czesci XV SWZ stanowigcej o sposobie obliczenia ceny, w ust.1 dodaje sie pkt 5
o brzmieniu : ,5) warto$¢ i koszt zdemontowanych urzadzen pomiarowych”.
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